
Trasse Mittelspannung
Verlegung Tiefbau
(ca. 80 cm) im
Randbereich der
bestehenden Wege

Position Übergabestation/
Netzverknüpfungspunkt

Trassenplanung PV Park Tuningen

= Modulfeld
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